
ЗВІТ 

за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття 

 

25.09.2026 м. Бровари   

 

Мета візиту: моніторинг об’єкта фонду захисних споруд щодо можливості 

його використання як найпростішого укриття для населення відповідно до вимог 

статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини». 

 

Склад моніторингової групи: 

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – Маргарита 

Василенко. 

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини у Київській області – Ольга Брагіна.  

 

Моніторинговий візит проводився у присутності: 

Директора закладу дошкільної освіти «Ластівка» Броварської міської ради 

Броварського району Київської області – Подік Наталії Михайлівни. 

 

Назва об’єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво 

установи, інша інформація: 

Повна назва об’єкта моніторингу: Найпростіше укриття розташоване на базі 

закладу дошкільної освіти «Ластівка» Броварської міської ради Броварського 

району Київської області. 

Повна адреса об’єкта моніторингу: вул. Київська, 306, м. Бровари, Київська 

область. 

Форма власності: комунальна. 

Балансоутримувач (власник) об’єкта моніторинг: Управління освіти і науки 

Броварської міської ради Броварського району Київської області. 

 

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:  

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.  

 

Загальна характеристика об’єкта (споруди, будівлі, приміщення): 

Окремо розташована будівля, площа — 27,5 кв.м. 

 

Максимальна можливість заповнення укриття 

Кількість осіб: 50 осіб. 
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Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття 

Всі учасників освітнього процесу.  

 

Примітка: Акт обстеження Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській 

області від 19.08.2026 № 317 підтверджує відповідність площі нормам. Водночас 

наявний простір є недостатнім для рухової активності дітей під час тривалого 

перебування, враховуючи рекомендації МОН щодо організації безпечного та 

комфортного освітнього середовища. 

 

1. Наявність покажчиків руху до укриття 

Х Так  Ні 

 
Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних 

споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність 

замків/ключів і у кого) 

Х Так  Ні 
 

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу ІІІ. Утримання та 
експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, 

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

3. Наявність у приміщенні вікон 

 Так Х Ні 

 

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту 

віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо) 

 Так Х Ні 

 
Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

5. Наявність вентиляції  

Х Так  Ні 

Примітка: примусова. 
Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу ІІІ. Вимог щодо 

утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

6. Наявність освітлення/електроенергії 

Х Так  Ні 
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Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд 

Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що 

ускладнюють вільний доступ і перебування 

 Захаращене приміщення Х Не захаращене приміщення 

 
Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд 

Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 
 

8. Доступність до приміщення маломобільних груп 
 

Х Наявні засоби  Відсутні засоби 

Примітка: Наявний приставний дерев’яний трап. 
Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд 

Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

9. Температура в укритті 

Х Задовільна  Незадовільна 

 
Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу 

VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання 

за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, 

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі 

 Наявні Х Відсутні 

 
Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу 

VІ. Експлуатація та утримання об’єктів фонду під час його приведення в готовність та використання 

за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, 
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

11. Наявність засобів пожежогасіння 

Х Так  Ні 
Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з 

утримання, експлуатації та обслуговування об’єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації 

захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

09 липня 2018 року № 579 

 

12. Облаштування 

~50 Кількість сидячих місць 
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Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і 

найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, 
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

13. Зручність та придатність до використання: місця придатні для 

використання. 

 

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова) 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

 Так Х Ні 
Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

15. Наявність технічної води 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

Х Так  Ні 

 
Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

16. Наявність питної води 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

Х Так  Ні 
Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 
  

17. Наявність запасу продуктів 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

Х Так  Ні 
Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

Х Так  Ні 
Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

Х Так  Ні 
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Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

20. Наявність приладів безперебійного живлення 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

Х Так  Ні 
Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

21. Наявність санвузлів 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

 Так Х Ні 
Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 
 

22. Наявність системи зв’язку (Wi-Fi мережі) 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

Х Так  Ні 
 

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 
експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій 

загрози) 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 
Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 Так Х Ні 

 
Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв’язку і оповіщення Розділу ІІІ. 

Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного 

захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 

 

24. Наявність системи відеоспостереження 
*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено 

 Так Х Ні 
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Рекомендації за результатами моніторингового візиту:  

 

Керівнику ЗДО «Ластівка»: 

привести інформацію на інформаційній табличці біля входу в укриття у 

відповідність до встановлених вимог. 

Управлінню освіти і науки Броварської міської ради Броварського району 

Київської області: 

вжити заходів у межах повноважень щодо сприяння закладу у вирішенні 

питання розширення захисного простору для забезпечення комфортних і безпечних 

умов перебування вихованців; 

опрацювати можливість використання закладом на договірних засадах 

додаткового об’єкта фонду захисних споруд іншого суб’єкта господарювання для 

організації простору рухової активності дітей під час тривалих повітряних тривог, 

враховуючи рекомендації МОН. 

Київській обласній державній адміністрації, Головному управлінню 

ДСНС України у Київській області: 

врахувати результати моніторингового візиту під час здійснення контролю за 

станом захисних споруд та надання методичної допомоги щодо забезпечення 

безпечного освітнього середовища в закладі. 

 

 

Додаток: фототаблиця на 1 арк. 
 

 

Головний спеціаліст Відділу сприяння  

роботі регіональних представництв  

Секретаріату Уповноваженого  

Верховної Ради України з прав людини                           Маргарита ВАСИЛЕНКО 

 

Регіональний координатор взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини у Київській області                                             

 

 

 

Ольга БРАГІНА 
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 Додаток 

Фототаблиця до звіту 

 

  

  

 


